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Aspecto crítico: Sílice 
 
 
 

1. Defina el contenido límite crítico dentro de la caldera (125 - 150 ppm  
Si03). 

 
     2.      Determine la relación de concentración basada en el agua de  
                alimentación: 
 
 
     CRF  =        sílice (límite crítico) 
        sílice en agua de alimentación 
 
 
     3.      Obtenga B  =    100     =  % de purga del agua de alimentación 
             CRF 
 
Ejemplo: 
 
El sílice en el make-up es de 60 ppm y se tiene 50% de condensado y la caldera 
trabaja a 150 psi. 
 
 
1. El límite crítico es 100 ppm. 
 
2. CRF  =   30   =  0.3 
     100 
 
3. B  =  100   =  33.3% de agua de alimentación 
            0.3 
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